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OLTRE S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.

via Calatafimi 2 - 20025 - Legnano (MI)

info@oltre.energy

www.oltre.energy

JOB TYPE SHEET REVIEW

Il presente documento è di proprietà della società OLTRE. La società OLTRE tutela i propri diritti a rigore di legge.

REFERENCE

DATE

La presente edizione sostituisce integralmente tutte le edizioni precedenti.

DETTAGLI ESECUTIVI

CASE COMUNALI

VIA F.LLI CERVI 7-9 CINISELLO BALSAMO

CONTALITRI 1/2"

ACQUA CALDA

LETTURA OTTICA + CONTATTO IMPULSIVO

VALVOLA SFERA 1/2"

CORRUGATO Ø 20

TUBAZIONE INOX 1/2"

ISOLAMENTO 11 mm

TAMPONAMENTO CON NEOPRENE ESPANSO

SPESSORE MINIMO 40 mm

PER LIBERA DILATAZIONE +-20mm

TUBAZIONE INOX 1/2"

CASSETTA DISTRIBUZIONE

100X100 IP55

CON PRESSATUBI IP55

TUBAZIONE PVC Ø 32

CARTER LAMIERA

INOX 304

CON CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE

COIBENTAZIONE 50 mm

FOGLIO LANA ROCCIA 50mm

INCOLLATO SU CARTER

MONTANTE ACS

COLLARI ISOLATI

MONTANTE RICIRCOLO

COLLARI ISOLATI
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CANALINA 100X50

LINEA RICIRCOLO DN20

COLLARI ISOLATI

LINEA ACS DN50

COLLARI ISOLATI
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DRENAGGIO

GETTO

AUTOBLOCCANTI ESISTENTI

A

A

CIVICO 9 CIVICO 7

DETTAGLIO TIPO

MONTANTE E STACCO

BEOLA CIECA

MANAGEMENT DEL TERRITORIO

SERVIZI LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
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VALVOLA SFERA 1/2"

UNITA' CALCOLO ELETTRONICA MBUS

BATTERIA INTERNA AL LITIO

INGRESSO IMPULSIVO

ALIMENTAZIONE UTENZE

TUBAZIONE ACCIAIO INOX ISOLATA

POSATA A VISTA

CASSETTA METALLICA INCASSATA IN

PARETE PERIMETRALE

NOTA 1: TUTTE LE TUBAZIONI SONO ISOLATE IN ACCORDO AL DPR 412 '93

NOTA 2: DISEGNO NON IN SCALA
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